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57025 PIOMBINO (LI)
Piazzale Premuda, 2F

LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE
SONO VIETATE.

REPRODUCTIONS AND DIVULGATIONS
ARE FORBIDDEN

VIA DEGLI SPEZIALI n° 17
57021 VENTURINA TERME (LI)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - LOTTO N° 2
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
IN LOC. VENTURINA
RISAGOMATURA FOSSO CORNIACCIA

PIANTA E PARTICOLARI
RIVESTIMENTO ARGINI
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Ing. Fernando Muccetti
firmato con firma digitale ai sensi

dell'art. 21 c.2 D.Lgs 82/2005

PIANTA RIVESTIMENTO ARGINI
Scala 1:200

PIANTA RIVESTIMENTO ARGINI PER IMMISSIONE
Scala 1:200

PARTICOLARE SEZIONE RIVESTIMENTO ARGINI
Scala 1:50

PARTICOLARE SEZIONE IMMISSIONE
Scala 1:50


